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Выявленных опасны факторы проектируемой 
произведённой среды 
- Вращающиеся части двигателей. 
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- Пожар. 
- Взрыв. 
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 разработка мер по повышению устойчивости объекта 
к данной ЧС; 
 разработка действий в результате возникшей ЧС и 
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производственные  факторы. Классификация. 
-ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Обучение работающих 
безопасность труда. 
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Реферат 
 
Выпускная квалификационная работа  содержит пояснительную записку, 
включающую  101 с., 13 рис., 33 табл., 23 источника., приложение 6.,  
Ключевые слова: мощность, ток, напряжение ,расчет разработки системы 
, трансформатор ,однолинейная схема, карта селективности, экономическая 
часть, ресурсоэффективность, ресурсосбережение, социальная ответственность. 
Объектом исследования является механический цех, вагоноремонтного 
завода. 
Цель работы: детальная проработка механического цеха в 
вагоноремонтном заводе. 
В данной выпускной  квалификационной работе  произведен выбор 
метода расчета на основе исходных данных, поочередный  расчет 
электрических нагрузок завода и рассматриваемого цеха, выбор оборудования и 
испытание при различных режимах работы. 
В результате исследования была спроектирована  оригинальная   модель 
электроснабжения промышленного предприятия, показана  ее техническая 
целесообразность и безопасность для окружающей среды. 
Основные технологические, технико-эксплуатационные и 
конструктивные характеристики: рассматриваемый  завод состоит из 
четырнадцати цехов. Электроснабжения; напряжение питающей линии 10 кВ; 
рабочие напряжения внутри завода:  0,4 кВ; схема внутризаводской сети – 
радиальная. 
Вид применения: ремонтно-механическое  предприятия с нормальной- 
средой в производственных помещениях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заключение 
 
В работе произведен полный расчет электроснабжения механического цеха 
вагоноремонтного завода. 
По техническим соображениям выбрано напряжение питающей сети 35 кВ. 
Электроснабжение завода электротехнической промышленности 
осуществляется от подстанции энергосистемы по двум воздушным ЛЭП-35кВ, 
выполненных проводом АС-35/6 на металлических двух цепных опорах. 
По расчетным электрическим нагрузкам произведен выбор числа и 
мощности трансформаторов ГПП и трансформаторов цеховых ТП. На ГПП 
установлены два двух обмоточных трансформатора марки ТМН – 250035/10. 
ГПП располагается на территории предприятия со смещением от центра 
электрических нагрузок в сторону источника питания. В цехах установлено 
четыре трансформаторовSном т=1000кВА. Более детально рассмотрен расчет 
механического цеха. В цехе установлен распределительный пункт, питание 
которого осуществляется кабельной линией марки АПвП-(3х150), проложенной 
в эстакаде. 
Приемники цеха распределены по пунктам питания: силовым 
распределительным шкафам серии ПР8503. Принята радиальная схема 
питающей сети. Были определены расчетные нагрузки цеха по пунктам 
питания, выбраны кабели и защитные аппараты. 
Произведен расчет питающей и распределительной сети по условиям 
допустимой потере напряжения Произведен расчет токов короткого замыкания 
для участка цеховой сети от ТП до наиболее мощного электроприемника цеха и 
построена карта селективности действия аппаратов защиты. 
 
 
 
 
 
Введение 
 
В данном курсовом проекте необходимо произвести расчет 
электроснабжения вагоноремонтного завода. В качестве исходных данных 
были заданы установленные мощности цехов (электроприемники 
сокоочистительного цеха были заданы подробно, что позволило выполнить 
более точный расчет электрических нагрузок вышеупомянутого цеха), генплан 
завода и генплан механического цеха. 
Целями данного курсового проекта являются: 
1. Произвести расчет нагрузки механического цеха. 
2. Определить расчетные нагрузки предприятия в целом по расчетным 
активным и реактивным нагрузкам цехов с учетом расчетной нагрузки 
освещения цехов и территории предприятия. 
3.На основе уже рассчитанных данных построить картограмму 
электрических нагрузок с целью определения места положения ГПП на 
территории предприятия. 
4. Рассчитать схему внутризаводского электроснабжения. Для этого 
выбирается число и мощности цеховых трансформаторных подстанций и 
проводники для их соединения и питания, а также потери в цеховых ТП и 
кабельных линиях 
5. Рассчитать компенсацию реактивной мощности. 
6. Разработать схему внешнего электроснабжения. В данный расчет входит 
выбор напряжения питающей завод сети, сечения проводов, выбор мощности 
трансформаторов ГПП. Все это проводится с учетом надежности 
электроснабжения, то есть питающая линия – двух цепная, а ГПП представляет 
собой двух трансформаторную подстанцию. 
7. Рассчитать токи короткого замыкания в сети выше1000 В для проверки    
правильности выбора сечений проводников и выбора устройств защиты 
цеховых ТП. 
8. Произвести разработку сети до 1000 В, куда входит выбор токоведущих 
частей, распределение потребителей по пунктам питания, выбор 
распределительных пунктов. Расчет токов короткого замыкания в сети ниже 
1000 В, выбор аппаратов защиты. Построения карты селективности действия 
защитных аппаратов, с помощью которой, в свою очередь, можно проверить 
правильность выбора защитных аппаратов и селективность их действия. 
металлических двух цепных опорах. 
По расчетным электрическим нагрузкам произведен выбор числа и мощности трансформаторов ГПП 
и трансформаторов цеховых ТП. На ГПП установлены два двух обмоточных трансформатора марки 
ТМН – 250035/10. ГПП располагается на территории предприятия со смещением от центра 
электрических нагрузок в сторону источника питания. В цехах установлено четыре 
трансформаторовSном т=1000кВА. Более детально рассмотрен расчет механического цеха. В цехе 
установлен распределительный пункт, питание которого осуществляется кабельной линией марки 
АПвП-(3х150), проложенной в эстакаде. 
Приемники цеха распределены по пунктам питания: силовым распределительным шкафам серии 
ПР8503. Принята радиальная схема питающей сети. Были определены расчетные нагрузки цеха по 
пунктам питания, выбраны кабели и защитные аппараты. 
ПроизведенВид применения: ремонтно-механическое предприятия с 
нормальной- средой в производственных помещениях. 
Заключение 
В работе произведен полный расчет электроснабжения 
механического цеха вагоноремонтного завода. 
По техническим соображениям выбрано напряжение питающей 
сети 35 кВ. Электроснабжение завода электротехнической 
промышленности В данном курсовом проекте необходимо произвести расчет 
электроснабжения вагоноремонтного завода. В качестве исходных данных 
были заданы установленные мощности цехов (электроприемники 
сокоочистительного цеха были заданы подробно, что позволило выполнить 
более точный расчет электрических нагрузок вышеупомянутого цеха), генплан 
завода и генплан механического цеха. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, 
РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
3.1 Общие сведения 
Целью данной работы является составление сметы на проектирование 
электроснабжения вагоноремонтного заводаи расчет сметы затрат на 
электрооборудованиемеханического цеха вагоноремонтного завода. 
Капитальные вложения в электрооборудование – это в первую очередь, 
стоимость электрооборудования и стоимость строительно-монтажных работ. 
Смета – это документ, определяющий окончательную и предельную стоимость 
реализации проекта. Смета служит исходным документом капитального 
вложения, в котором определяются затраты, необходимые для выполнения 
полного объема необходимых работ. 
    Исходными материалами для определения сметной стоимости строительства 
объекта служат данные проекта по составу оборудования, объему строительных 
и монтажных работ; прейскуранты цен на оборудование и строительные 
материалы; нормы и расценки настроительные и монтажные работы; тарифы на 
перевозку грузов; нормынакладных расходов и другие нормативные 
документы. 
Решение о проектировании электроснабжения принимается на основе технико-
экономического обоснования. 
На основе утвержденного ТЭО заказчик заключает договор с проектной 
организацией на проектирование и выдает ей задание, которое содержит: 
1. Генплан предприятия; 
2. Расположение источника питания; 
3. Сведения об электрических нагрузках; 
4. План размещения электроприемников на корпусах; 
5. Площадь корпусов и всей территории завода. 
Различают две стадии проектирования: 
а) Технический проект; 
б) Рабочий чертеж. 
Если проектируемый объект в техническом отношении не сложный, то обе 
стадии объединяются в одну – технорабочий проект. 
 
3.2 Планирование инженерного проекта 
Для того, чтобы выполнить расчет затрат на проектирование электроснабжения 
объекта в срок при наименьших затратах средств, составляется план-график, в 
котором рассчитывается поэтапная трудоемкость всех работ. После 
определения трудоемкости всех этапов темы, назначается число участников 
работы по этапам (таблица 1). 
 
Таблица 1 – План разработки выполнения этапов проекта 
 
№ 
п/п 
Перечень выполненных работ Исполнители 
Прод-
сть, дн 
1 
Ознакомление с производственной 
документацией. Постановка задачи работникам 
Руководитель 2 
Инженер 2 
2 Расчет нагрузки механического цеха Инженер 9 
3 Расчет электрических нагрузок по предприятию Инженер 10 
4 
Построение картограммы нагрузок и 
определение ЦЭН Инженер 1 
5 
Выбор трансформаторов цеховых подстанций. 
Техникоэкономический расчет 
компенсирующих устройств Инженер 4 
6 
Выбор трансформаторов ГПП. Технико-
экономический расчет схемы внешнего 
электроснабжения 
Руководитель 2 
Инженер 5 
7 Расчет внутризаводской сети предприятия Инженер 10 
8 
Расчет токов короткого замыкания в сети выше 
1000 В. Инженер 1 
9 
Выбор электрооборудования в сети выше 1000 
В (выключатели, разьединители, 
измерительные трансформаторы тока и 
напряжения. 
Инженер 
3 
10 
Расчет схемы электроснабжения механического  
цеха 
Руководитель 2 
Инженер 8 
11 
Расчет токов короткого замыкания в сети 
ниже1000 В. Инженер 1 
12 Расчет молниезащиты Инженер 1 
13 Расчет релейной защиты и автоматики Инженер 1 
14 Расчет эпюры отклонений напряжения Инженер 3 
 
Продолжение Таблицы 1 
15 
Составление расчетно-пояснительной записки 
Руководитель 2 
Инженер 22 
16 Чертежные работы 
Руководитель 2 
Инженер 20 
Итого по каждой должности 
Руководитель 10 
Инженер 101 
Итого  101 
 
На основе таблицы 1 построим календарный план-график 
Календарный план график
 
 
 
Ф
ев
р
а
л
ь
И
ю
н
ь
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
Руководитель
Инженер
2 Расчет нагрузки механического цеха Инженер
3 Расчет электрических нагрузок по предприятию Инженер
4 Построение картограммы нагрузок и определение ЦЭН Инженер
5
Выбор трансформаторов цеховых подстанций. 
Техникоэкономический расчет компенсирующих устройств
Инженер
Руководитель
Инженер
7 Расчет внутризаводской сети предприятия Инженер
8 Расчет токов короткого замыкания в сети выше 1000 В. Инженер
9
Выбор электрооборудования в сети выше 1000 В 
(выключатели, разьединители, измерительные 
трансформаторы тока и напряжения.
Инженер
Руководитель
Инженер
11 Расчет токов короткого замыкания в сети ниже1000 В. Инженер
12 Расчет молниезащиты Инженер
13 Расчет релейной защиты и автоматики Инженер
14 Расчет эпюры отклонений напряжения Инженер
Руководитель
Инженер
Руководитель
Инженер
Продолжительность выполнения работ
М
а
р
т
А
п
р
ел
ь
М
а
й
№ п/п Перечень выполненных работ Исполнители
15 Составление расчетно-пояснительной записки
16 Чертежные работы
1
Ознакомление с производственной документацией. 
Постановка задачи работникам
6
Выбор трансформаторов ГПП. Технико-экономический 
расчет схемы внешнего электроснабжения
10 Расчет схемы электроснабжения механического  цеха
 3.3 Смета затрат на проект 
Затраты на разработку проекта 
𝛴Ипр=Имат+ Изп +Исо +Иам+Ипр+Инакл, 
где Имат – материальные затраты; 
Изп – заработная плата; 
Исо – отчисления в социальные фонды; 
Иам – амортизация компьютерной техники; 
Ипр – прочие затраты; 
Инакл – накладные расходы. 
1) Материальные затраты 
Таблица 2 – Затраты на материалы 
 
Материалы Количество Цена за единицу, руб Имат,руб 
Флеш память  1 650,0 650,0 
Упаковка бумаги А4 500 листов 1 250,0 250,0 
Канцтовары - 1000,0 1000,0 
Картридж для принтера 1   1500,0 1500,0 
Итого Имат, руб - - 3400,0 
 
 
2) Расчет зарплаты 
а) Месячная зарплата научного руководителя 
2 1(ЗП ) (23300,0 2200,0) 1,3 1,16 38454,0 ,
мес
зп оИ Д К К руб    
 
где  ЗПо – месячный оклад; 
Д–доплата за интенсивность труда; 
К1 – коэффициент, учитывающий отпуск; 
К2 – районный коэффициент (1,3 для Томской области). 
Зарплата научного руководителя с учетом фактически отработанных 
дней 
38454,0
10,0 18311,4 ,
21 21
мес
ф зп
зп
И
И n руб    
Где n – количество отработанных дней по факту. 
 б) Месячная зарплата инженера 
 
2 1(ЗП ) 14500,0 1,1 1,3 20735,0 ,
мес
зп оИ Д К К руб     
 
 Зарплата инженера с учетом фактически отработанных дней 
 
20735,0
101,0 ,
21 21
99727,4
мес
ф зп
зп
И
И n руб    
 
 в) Итого ФЗП приведен  
18311,4 99725,5 118036,9 ,ФЗПИ руб    
 
Расчет месячных зарплат исполнителей и расчет ФЗП представлен в 
таблице 2 
 
Таблица 3 – Расчет ФЗП 
Должность  ЗП, руб Д, руб К1 К2 
мес
зпИ , руб n,дн ФЗПИ  
Руководитель 23300,0 2200,0 1,16 1,3 38454,0 10 18311,4 
Инженер 14500,0 - 1,10 1,3 20735,0 101 99725,5 
Итого             118036,9 
 
3) Отчисления в социальные фонды (соц. страхование, 
пенсионный фонд, мед. страховка) в размере 30% от ФЗП 
0,3 118036,9 35411,1 ,соИ руб   
 
4) Амортизация основных фондов 
Основной объем работы был произведен на персональных 
компьютерах. 
. 1 ;исп КТам КТ
кал сл
Т
И Ц
Т Т
  
60 1
35000,0 1150,7 ,
365 5
амИ руб   
Где  Тисп.КТ  – время использования компьютерной техники на проект; 
 Ткал  = 365 – годовой действительный фонд рабочего времени 
используемого оборудования; 
 ЦКТ – первоначальная стоимость оборудования,  руб; 
 Тсл– срок службы компьютерной техники (время окупаемости 5 лет). 
 Дальнейшие расчеты сведем в таблицу 4. 
Таблица 4 – Амортизация основных фондов 
Оборудование 
Стоимость, 
руб 
Количест
во 
Тз, 
дне 
Иам, 
руб 
Компьютер инженера 35000,0 1 60 1150,7 
Компьютер руководителя 42000,0 1 6 138,1 
Принтер 500,0 1 8 2,2 
Компьютерный стол инженера 6000,0 1 60 197,3 
Компьютерный стол 
руководителя 6000,0 1 6 19,7 
Стул инженера 3000,0 1 60 98,6 
Стул руководителя 3000,0 1 6 9,9 
Итого Иам, руб     1616,4 
 
  
 5) Прочие расходы (услуги связи, затраты на ремонт оборудования...) в 
размере 10% от ФЗП, затратов на материалы, амортизациюи отчислений 
в социальные фонды 
0,1 ( )
0,1 (118036,9 3400,0 1616,4 35411,1) 15846,4 ,
пр ФЗП мат ам соИ И И И И
руб
    
    
 
6) Накладные расходы (затраты на отопление, свет, обслуживание 
помещений…) 
2 2 118036,9 236073,8 ,накл ФЗПИ И руб    
7) Затраты на разработку проекта (себестоимость) 
118036,9 3400,0 1616,4 35411,1 15846,4 236073,8
410384,7 ,
ФЗП мат ам со пр наклИ И И И И И И
руб
      
      


 
 
Расчет сметы затрат на разработку проекта сведем в таблицу 5. 
Таблица 5 – Калькуляция сметной стоимости на выполнение проекта 
№ 
статьи Наименование статей расхода Сумма, руб. 
1 ФЗП 118036,9 
2 Материалы Имат 3400,0 
3 Амортизация основных фондов Иам 1616,4 
4 Социальные отчисления Исо 35411,1 
5 Прочие расходы Ипр 15846,4 
6 Накладные расходы Инакл 236073,8 
Цена проекта И  410384,7 
  
 
3.4 Формирование варианта оборудования 
Таблица 6–Матрица структурного решения выбора 
№ 
парамет
ра 
Морфологическ
ий признак 
(параметр) 
Вид (способ) исполнения 
1 2 3 
1 Вид тока 
постоянный 
импульсный переменны
й 
2 
Охлаждение 
трансформаторо
в 
ТМН-2500/35 
естественная 
циркуляция 
воздуха 
охлаждение с 
принудительн
ой 
циркуляцией 
масла  
охлаждени
е с 
естественн
ой 
циркуляци
ей воздуха 
и масла 
3 
Материал кабеля 
 
Аллюминий Медь - 
4 
Марка кабеля 
Кабель 
АПвП(3х70) 
ААШв 
АПвП 
ПВББШП 
5 
Защитная 
аппаратура 
Автомат ВА14-
26 
Плавкие 
предохранители 
Автоматическ
ие 
предохраните
ли 
- 
6 
Силовые 
распределительн
ые пункты 
Щиты 
распределительн
ые  
Типовое РП - 
7 
Схема 
внутрицехового 
электроснабжени
я 
Радиальная Магистральна
я 
- 
Вариант решения 
 
 
3.5 Смета затрат на электрооборудование 
Смета затрат на электрооборудование рассматриваемого цеха приведена 
в таблице 7. 
Таблица 7 – Смета затрат на электрооборудование рассматриваемого 
цеха 
 
№ 
п/п 
Наименование 
оборудования 
Е
д
и
н
и
ц
ы
 
и
зм
ер
ен
и
я 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 
Сметная стоимость, 
тыс. руб. 
Общая стоимость, тыс. 
руб. 
Оборудовани
е 
Монта
ж 
Оборудование 
Монта
ж 
1 
ТМН-2500/35 шт 2 3900,0 550,0 7800,0 1100,0 
ТМГ-1000/10 шт 12 500,0 100,0 6000,0 1200,0 
2 
ВПМП-10-630-
31,5У3 
шт 2 63,0 56,0 126,0 112,0 
3 
ТПЛ 10-У3 шт 2 35,0 9,5 70,0 19,0 
ЗНОЛ.09 шт 2 20,0 5,0 40,0 10,0 
4 ПР8503 шт 12 25,0 2,0 300,0 24,0 
5 
Автомат ВА14-
26 
шт 2 2,4 1,2 4,8 2,4 
Автомат ВА13-
27 
шт 1 4,7 2,5 4,7 2,5 
Автомат ВА13-
29 
шт 3 5,0 2,7 15,0 8,1 
Автомат ВА57-
35 
шт 7 2,9 0,6 20,3 4,2 
Автомат ВА13-
25 
шт 9 4,2 2,3 37,8 20,7 
АвтооматВА74-
45 
шт 2 44,0 9,0 88,0 18,0 
6 
Кабель 
АПвП(3х70) 
км 0,070 656,3 40,0 45,9 2,8 
Кабель 
АПвП(2х(3х120) 
км 0,065 725,6 45,6 47,2 3,0 
Кабель 
АПвП(2х(3х185) 
км 0,065 883,0 53,0 57,4 3,4 
Кабель 
АПвП(3х150) 
км 0,120 810,0 50,5 97,2 6,1 
Кабель 
АПвП(3х2,5) 
км 0,147 7,0 0,3 1,0 0,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение таблицы 7 
6 
 
Кабель 
АПвП(3х25) 
км 
0,15
0 
246,0 36,0 36,9 5,4 
Кабель 
АПвП(3х35) 
км 
0,06
5 
360,0 38,2 23,4 2,5 
Кабель 
АПвП(3х6) 
км 
0,08
4 
68,0 12,8 5,7 1,1 
Кабель 
АВВГ(4х10) 
км 
0,05
8 
25,0 5,2 1,5 0,3 
Кабель 
АВВГ(4х16) 
км 
0,06
7 
37,0 7,4 2,5 0,5 
Кабель 
АВВГ(4х25) 
км 
0,01
0 
55,3 11,0 0,6 0,1 
Кабель 
АВВГ(4х35) 
км 
0,01
0 
75,1 15,2 0,8 0,2 
Кабель 
АВВГ(4х4) 
км 
0,13
0 
12,6 2,2 1,6 0,3 
Кабель 
АВВГ(4х50) 
км 
0,08
7 
100,0 20,0 8,7 1,7 
Кабель 
АВВГ(4х6) 
км 
0,11
0 
16,8 3,2 1,8 0,4 
Итого по цеху, тыс. руб 14838,8 2548,6 
 
Полная стоимость затрат на разработку проекта, оборудование и монтаж 
410384,7 14838,8 2548,6 427772,0 ,об монтК И К К руб      
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
